
Anlage zur Erzeugung von Strom und Warmwasser in einer 

Verbrennungsmotoranlage für Gas der öffentlichen Gasversorgung

mit 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt Feuerungswärmeleistung
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Gas (Erdgas H)

Abgas der Heizkessel

Legende Luftströmungen

Heizungsaggregate

Gebäude Halle A02
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Emissionsstelle 

Abgas Kleinlastkessel 

Q-KLK:  1.482 m³/h;

Q-KLK: 1.838 kg/h
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Großlastkessel
5.219 kW
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Mittellastkessel
2.617 kW
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Verbrennungsluft in die Halle
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Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

Produktionsgebäude 
vor Lack

Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

Produktionsgebäude 
Lack

Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

Produktionsgebäude 
Logistik

Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

Abgang Zubringer 
UV Wärme

Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

BHKW Pufferspeicher
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Blockschaltbild Heizkesselanlage
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  6.000 m³/h

6.000 m³/h

Abluft Q-Heizraum:

Q-GL: 600 m³/h
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Mögliche Umluftführung

Mögliche Umluftführung

Emissionsstelle 

Abgas Mittellastkessel 

Q-KLM:  2.493 m³/h;

Q-KLM: 3.091 kg/h

Emissionsstelle 

Abgas Großlastkessel 

Q-GLG:  4.971 m³/h ;

Q-GLG: 6.164 kg/h ;



Anlage zur Erzeugung von Strom und Warmwasser in einer 

Verbrennungsmotoranlage für Gas der öffentlichen Gasversorgung

mit 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt Feuerungswärmeleistung

Heißwasser (Vorlauf)

Kaltwasser / Rücklauf

Luft  in die Halle

Gas (Erdgas H)

Abgas des Motors

Legende Luftströmungen

Aggregate

Gebäude Halle A02

Gasregelstrecken

BHKW

Kamin

Legende Geräte

Gebäudehülle 

ÖltanksÖl

Gasübergabestation Gas (Erdgas H)

Emissionsstelle 

Abgas Motorabgase 

Q-MOT: 6.326 m³/h feucht;

Q-MOT: 7.984 kg/h feucht;

Q-MOT: 5.662m³/h trocken;

Q-MOT: 7.450 kg/h trocken
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Blockschaltbild BHKW

Altöltank 990 l Frischöltank 1.490 l

BHKW Modul
JMS 420 GS-NLC

Gasregelstrecke Gas (Erdgas H) 361 Nm³/h

Abluft Q-BHKW:

Q-GL: 47.000 m³/h
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Gemisch (Frostox W35/65) Kühler
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Gemisch 
1. Stufe
393 kW

Öl
173 kW

Motor
364 kW

Abgas
594 kW

Heißwassersystem 40,9 bis 65,2 m³/h   50 °C Heißwassersystem 40,9 bis 65,2 m³/h   95 °C

Abgas WT 1 Abgas WT 2

Abgas des Motors Abgas des Motors

Pufferspeicher
In der 

Heizzentrale 
bei den 

Heizkesseln

Notkühler

Notkühlsystem

Heißwassersystem
 40,9  bis 65,2  m³/h

Gemischkühlung 2. Stufe
97 kW 

Thermisches Blockschaltbild BHKW

Gesamte nutzbare thermische Leistung: 1.524 kW 

Gemisch (Frostox W35/65)   20 m³(h

Gemisch (Frostox W35/65)   20 m³(h

Elektrisches 
Leitungsnetz Elektrische Leistung 1.480 kW

Gasregelstrecke

Elektrische Leistung Elektr. Netz
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Optionale 
Ergänzung
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